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1. Zu dieser Anleitung

Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage des Stormeldesystems SMS 2-2
sorgfaltig durch!

1.1 Inhalt dieser Anleitung

Inhalt dieser Anleitung ist die Montage des Stormeldesystems SMS 2-2 sowie
die Installation und Bedienung der ComServer-Software.

1.2 Verwendete Symbole
Gefahr! Bei Nichtbeachtung der Warnung besteht Gefahr fur Leib und
Leben.

Stromschlaggefahr! Bei Nichtbeachtung der Warnung besteht Gefahr fur
Leib und Leben durch Elektrizitat!

Achtung! Bei Nichtbeachtung der Warnung besteht Gefahr fiir die
Umwelt und das Geraét.

15 BB

Hinweis/Tipp: Hier finden Sie Hintergrundinformationen und hilfreiche

. | Tipps.
Verweis auf zusatzliche Informationen in anderen Unterlagen.
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1.3 An wen wendet sich diese Anleitung?

Diese Anleitung wendet sich an den Endkunden.

1.4 Lieferumfang

Stormeldesystem SMS 2-2 im Geh&use mit Netzleitung
GSM Antenne

USB-Kabel

ComServer-Software und USB-Treiber auf CD

WICHTIG: Die SIM-Karte wird nach Zustellung des Registrierungsfaxes
innerhalb von 2 Werktagen freigeschaltet. Das Registrierungsfax sollte daher
also mindestens 2 Werktage vor der Installation gesendet werden (siehe
Abschnitt 5.4 Registrierung des SIM-Karte).
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2. Sicherheit

Gefahr! Beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise! Sie
geféahrden sonst sich selbst und andere.

2.1 Bestimmungsgemalie Verwendung

Beim SMS 2-2 handelt es sich um ein Stérmeldesystem mit zwei Digitaleingéngen,
zwei Analogeingangen und einem Relaisausgang. Das kompakte Gerat erfasst
kontinuierlich Stoérmeldungen in Anlagen und Geb&uden. Uber die Analogeingange
kann beispielsweise eine Temperaturiberwachung realisiert werden. Zum
Fernschalten von Anlagen dient das eingebaute Relais. Der Status der Eingange und
des Relais kann jederzeit Uber eine Software oder per SMS abgefragt werden.

Durch die Nutzung des Mobilfunknetzes kann das SMS 2-2 mit geringem
Montageaufwand Uberall dort eingesetzt werden, wo eine Spannungsversorgung
gewahrleistet ist. Es lasst sich auch mit kostenginstigen Prepaid-Karten ohne
Vertragsbindung betreiben.

Das Gerét eignet sich neben Temperaturiberwachungen oder Fillstandmessungen
unter anderem auch fur Verbrauchserfassung nichtelektrischer Medien,
Alarmmeldungen in Birokomplexen, etc.

Auftretende Storungen werden sofort dber SMS, Fax, E-Mail oder Voice-Mail

gemeldet.
Hinweis: Stormeldungen mussen potentialfrei aufgeschaltet werden.
€ Das SMS 2-2 darf nur so eingesetzt werden, dass bei einem
l Ausfall des Gerates kein Schaden an Anlagen, Personen oder Tieren

entsteht.

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Gefahr! Bei der Montage des Zubehérs besteht die Gefahr von

A erheblichen Personen-, Umwelt- und Sachschaden. Deshalb darf das
Zubehor nur durch Fachunternehmen montiert und durch Sachkundige
der Herstellerfirmen erstmalig in Betrieb genommen werden!
Die Arbeiten durfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgefiihrt
werden!
Verwendetes Zubehor muss den technischen Regeln entsprechen und
vom Hersteller in Verbindung mit diesem Zubehor zugelassen sein. Es
durfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
Eigenméchtige Umbauten und Veranderungen an dem Gerét sind nicht
gestattet, da sie Menschen gefahrden und zu Schaden an dem Gerat
fuhren kdnnen. Bei Nichtbeachtung erlischt die Zulassung des Gerates.

Elektroarbeiten dirfen nur von einer elektrotechnisch ausgebildeten

f Stromschlaggefahr! Alle mit der Installation verbundenen
Fachkraft durchgefuhrt werden!
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3. Technische Angaben
Ubersicht, Anschliisse, Schaltplan

Einstellung der
analogen Eingange
JMP1 [ IMP2
£ &5 Function | Jumper
AI Is NTC 1-3,2-4
26 ol
e IS ‘
AI 3| 0..20mA [2-4,3-5] :
26 el
O e—e5
de o3 0...10V 5-6
le el
Trafo
Analog-Sensor 2
L1230 VAC —— \ ;
N 230 VAC —— CEE oY — 33V
L a
£ Analog-Sensor 1
Relais . &
= 2 LS sv/12v
Offnerkontakt | Dig2
Wechslerkontakt §
SchlieBerkontakt GSM Engine | Digl
@ [s[e[e]e]e]"] ! Eingang LEDS: '
: Im Ruhezustand aus !
2] E] a@a | T
Betrieb Status Sync @

Hinweis: Eine Anderung der Jumpereinstellung darf nur im

< spannungslosen Zustand des Gerates und der analogen Eingange
l durchgefuhrt werden.
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3.2 12V

Einstellung der
analogen Eingdange

IMP1 [ IMP2
Function | Jumper

Ge o

AI I3 NTC |1-3,2-4
2 1

e I: '
AI 0..20mA |2-4, 35| !
B .

ol

O e—eS

de o3 0...10V 5-6
le el

Analog-Sensor 2
+12VDC —— \ _.
GND — =191 N — 3,3V
ra
£ Analog-Sensor 1
Relais S~
= 2 LS 5v/12V
Offnerkontakt — | Dig2
Wechslerkontakt —— I:I | §
SchlieBerkontakt GSM Engine | Digl
5 ; Eingang LEDs: '
. Im Ruhezustand aus |
@ Betrieb Status Sync @

o Hinweis: Eine Anderung der Jumpereinstellung darf nur im
1 spannungslosen Zustand des Gerates und der analogen Eingange
durchgefuhrt werden.

3.3 Beschreibung der LED-Anzeige
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] ©
SV
Trafo
L]
N -
. - ER "
=
X
E Dig2
m
E GSM Engine Digl
& & E
GB Betrieb Status Sync @

LED Relais Die Relais-LED zeigt an, ob das Relais geschaltet wurde.
LED leuchtet: Relais ist geschaltet
LED leuchtet nicht: Relais ist nicht geschaltet

LED Betrieb Die Betriebs-LED leuchtet bei anliegender Netzspannung

LED Status LED leuchtet: Modem wird initialisiert
LED leuchtet nicht: Modem konnte nicht initialisiert werden
LED blinkt im Sekundentakt: Normalbetrieb
LED blinkt im 0,1-Sekundentakt: USB-Verbindung hergestellt

LED Sync LED blinkt im 0,6-Sekundentakt: kein GSM-Netz gefunden
LED blinkt alle 3 Sekunden: GSM-Netz gefunden

LEDs Dig in 1/2 LED leuchtet: Eingang ist geschlossen
LED leuchtet nicht: Eingang ist geotffnet
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3.4 Technische Daten

Digitale Eingange 2 digitale Eingange
(Stérmeldeeingange) * u. 2
Analoge Eingénge 2 analoge Eingange
Temperaturmessung Uber NTC-Sensor

(Sonderzubehér)

-25°C...+105°C 2

0...20 mA
0...10V

Relaisausgange 1 Relaisausgang

Wechselkontakt 250 VAC, 2 A
Relaiszustand bleibt bei Spannungsausfall erhalten
MalRe (Hx B xT) mm 130 x 130 x 60

1) Durfen nur mit potentialfreien Kontakten beschaltet werden!
2) Anschlussleitungen durfen bis zu einer Lange von max. 100 m mit Leitungen des Typs LIYY 3 x 0,14 mm?2 verlangert werden!

4. Montage
4.1 Wandmontage

& Stromschlaggefahr! Montagearbeiten nur im spannungsfreien Zustand
durchfihren!
- Gehausedeckel entfernen
- Gehause mit Holzschrauben und Dubeln gem&R Abb. 4 an
der Wand befestigen

Abb. 4:'Wandmontage des Staérmeldesystems SMS2-2
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4.2 Positionierung der GSM Antenne

Da Gerate in vielen Fallen dort installiert werden, wo ein Mobilfunkempfang
schwierig ist (z.B. in Kellern), sollte die Empfangsstérke zuvor mit Hilfe der
Balkenanzeige eines Mobiltelefons gepruft werden, um den optimalen Ort fr
die Positionierung der GSM-Antenne des SMS 2-2 zu erhalten.

Sollte der Mobilfunkempfang am Einbauort schlecht sein, muss die Antenne
mit Hilfe einer Verlangerung an einem Ort montiert werden, an dem der
Empfang optimal ist.

5. Installation
5.1 Elektrischer Anschluss allgemein

Stromschlaggefahr! Alle mit der Installation verbundenen
& Elektroarbeiten durfen nur von einer elektrotechnisch ausgebildeten
Fachkraft durchgefuhrt werden!
Vor Durchflihrung der Installationsarbeiten ist die gesamte Anlage
spannungsfrei zu schalten!
Netzspannung: 1/N/PE
AC 230V +6% -10%, 50 Hz

Bei der Installation sind in Deutschland die VDE- und o6rtlichen Bestimmungen,
in allen anderen Landern die einschlagigen Vorschriften zu beachten.

Leitungslangen
Bus- / Fuhlerleitungen fuhren keine Netzspannung, sondern
Schutzkleinspannung. Sie durfen nicht parallel mit Netzleitungen gefiihrt
werden (Storsignale). Andernfalls sind abgeschirmte Leitungen zu verlegen.
Zulassige Leitungslangen fur alle Fuhler:

Cu-Leitung bis 20 m: 0,8 mm?2
Cu-Leitung bis 80 m: 1 mm?2
Cu-Leitung bis 120 m: 1,5 mmz
Leitungstypen: z.B. LIYY oder LiYCY 2x0,8

FW Systeme GmbH Steinkamp 22 D-26125 Oldenburg
@ +49(0)441/ 20557970  www.fw-systeme.de > mail@fw-systeme.de

PCP-ERWEITERUNGSMODULE Seite 10 von 31



mailto:mail@fw-systeme.de

Bedienungsanleitung SMS 2-2 m

System

5.2 SIM-Karte installieren

Das Stérmeldesystem SMS 2-2 wird mit schon installierter Karte geliefert.
Sollte es notwendig sein, eine andere SIM-Karte zu installieren, ist wie in der
folgenden Beschreibung vorzugehen.

Stromschlaggefahr! Installation und Wechsel der SIM-Karte nur im
spannungsfreien Zustand ausfiihren!

e SIM-Kartenschacht entriegeln (1) und 6ffnen (2)
e SIM-Karte in den SIM-Kartenschacht schieben (3)
e SIM-Kartenschacht schlie3en (4) und verriegeln (5)

!-9 - " ashe e
[S]:
B ()= g
: [N QJ-//' ’
AL 5
B
| DI
- DN Ergre 88 B
ie]
8 8 C]
Q} tevws o Tree B3

Hinweis: Bei Verwendung einer anderen SIM-Karte ist darauf zu
achten, dass die PIN-Nummer der SIM-Karte mit Hilfe eines
Mobiltelefons deaktiviert werden muss, bevor sie im SMS 2-2 installiert

wird. Hinweise zur Anderung der PIN-Nummer sind in der
Bedienungsanleitung des verwendeten Mobiltelefons enthalten.

Es empfiehlt sich SIM-Karten des Mobilfunkanbieters T-Mobile (D1) zu
verwendet, da eine volle Unterstitzung der Funktionen des SMS 2-2 lediglich
durch diese SIM-Karten gewéhrleistet werden kann. Bei Einsatz von SIM-
Karten anderer Mobilfunkanbieter werden einige der vom SMS 2-2 genutzten
Dienste mdglicherweise nicht unterstutzt.
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5.3 Registrieren der SIM-Karte

Im Lieferumfang des Stormeldesystems SMS 2-2 ist optional eine SIM-Karte
des Mobilfunkanbieters T- Mobile enthalten. Die SIM-Karte muss vom
Benutzer des Stoérmeldesystems SMS 2-2 Uber die Kuhnt
Kommunikationstechnik GmbH beim Mobilfunkanbieter T-Mobile registriert
werden.

Dazu ist das beigefuigte Formular auszufillen und an die folgende Fax-
Nummer zu senden:

+49(0)441 3000579.

Kuhnt Kommunikationstechnik GmbH
Stubbenweg 15

26125 Oldenburg

Tel: +49(0)441 30005-0

Hinweis: Aus technischen Grinden ist die PIN-Nummer der SIM-Karte
deaktiviert. Die SIM-Karte wird nach Zustellung des Faxes innerhalb
von max. 2 Werktagen freigeschaltet. Das Fax mit der Registrierung
sollte also mindestens 2 Tage vor der Installation gesendet werden.

Mobilfunk-Tarif

Die SIM-Karte kann eine X-tra Card (mit Guthaben) oder eine Karte mit dem
Tarif T-Mobile ,Business S* ohne Grundgebuhr und ohne Vertrags-
Mindestlaufzeit sein. Kosten fallen durch den einmaligen Bereitstellungspreis
sowie durch die Verbindungspreise und die Inanspruchnahme weiterer
Service-Leistungen des Mobilfunkanbieters T-Mobile an.

Hinweise: Die FW Elektronische Systeme GmbH ist nicht
Vertragspartner von T-Mobile. Es gelten die allgemeinen
Geschaftsbedingungen des Mobilfunk-Dienstes T-Mobile.

Die Verbindungspreise sind dem Informationsblatt zu entnehmen, welches der
SIM-Karte beigefugt ist.

Weitere Preis-Informationen sind im Internet unter folgender Adresse
erhéltlich:  http://www.t-mobile.de

Nach dem Einschalten des SMS 2-2 wird die Verbindung zum GSM-Netz
aufgebaut. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Der
ordnungsgemalie Verbindungsaufbau wird durch kurzes Aufblinken der Sync-
LED im 3s-Takt sowie durch zyklisches Blinken der Status-LED angezeigt
(siehe Abschnitt 3.2 Beschreibung der LED-Anzeige).
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5.4 ComServer-Software installieren

Uber die im Lieferumfang enthaltene ComServer-Software wird das
Stormeldesystem SMS 2-2 programmiert. Aul3erdem kann der Status der
Eingange und das Relais abgefragt werden. Die Verbindung erfolgt dabei
entweder direkt zwischen SMS 2-2 und dem PC / Notebook tber ein USB-
Datenkabel (im Lieferumfang enthalten) oder Gber eine Modemverbindung.

Systemvoraussetzungen

-IBM kompatibler PC

- Windowsbetriebssystem 2000, XP, Vista, Win7 und 8
- Modem mit Netzverbindung (Analog, ISDN oder GSM)

Software-Installation

Legen Sie die Installations-CD in das CD-Laufwerk, 6ffnen Sie die Datei
ComServerWebSetup.exe und folgen Sie den Anweisungen auf dem
Bildschirm

Hinweis: Nach abgeschlossener Installation und Einrichtung des
Modems ist das System zu prifen,. Hierzu muss eine Statusmeldung
o per SMS angefordert werden. Die Statusmeldung enthéalt auch

l Informationen zur GSM-Empfangsstéarke. Dazu wird ein Zahlenwert

zwischen 0...31 angezeigt. Der Zahlenwert muss flir den korrekten

Empfang >10 sein. Informationen zur Statusmeldung per SMS sind im
Abschnitt 6.4. Menilpunkt Allgemein / Statusabfrage per SMS im Kapitel
Bedienung enthalten.

Software deinstallieren

Die ComServer-Software kann im Startmeni unter Programme / FW-Systeme
durch einen Klick auf Uninstall deinstalliert werden. Auf diese Weise werden
samtliche Komponenten des Programms vom PC entfernt.
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6. Bedienung

6.1 Modem einrichten

Hinweis: Die Einrichtung des Modems ist nur erforderlich, wenn das
L SMS 2-2 Uiber ein Modem programmiert werden soll. Soll das SMS 2-2
l Uber das USB-Datenkabel programmiert werden, kénnen dieser und

der nachste Abschnitt Gbersprungen werden.

1 Programm durch Klicken auf ComServer im Startmeni unter
Programme/ComServer starten

o || | Besitzer

Com-Server :
Yerbindung | Dienst  Optionen

Moderm schen
Gerate -
Geridtetabelle ‘ F

3 Modem aus der Liste auswahlen, sofern das zur Verfiigung stehende
Modem aufgefthrt ist

Hinweise: Ist das zur Verfligung stehende Modem in der Liste
o aufgefihrt, kdnnen die Punkte 4 bis 9 Ubersprungen werden.
l Bei Einsatz eines analogen Modems kann in vielen Fallen das in der
A Liste aufgefihrte Modem FW Modem Analog 9600 ausgewahlt werden.

4 Port auswéahlen, an dem das Modem angeschlossen ist.

FW Systeme GmbH Steinkamp 22 D-26125 Oldenburg
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5 Button Test klicken, um die Einstellungen zu testen.

o & B

Analog Wodem 9600

AVM_TO_GSM_Modem 9500 Mame: F-Modem Analog Akiv
| 4/\i_TO_ISDN_Moter 6600
Fut-Hodern GEM 9600 P | e [-] ® it
Fu-Modern ISDN 8600 o 7Bt
V- hodern Analog 9600 Bawel |30 M

P hee |

: [keme
4800 Paritit: ﬂ [1DsR

Initialisierung

Jarer |

‘AT&C1 £D2L1 MO ED QI |

\ |

6 Sollte das zur Verfigung stehende Modem nicht aufgefuihrt sein, neues
Modem durch Klicken des Buttons Neu hinzufiigen.

) Com Server . . . . - - - = = = = = = = = = = = ]

Datel Verbingung Dienst Optionen Exras Iniem
B Speichern | ) Neu | # Léschen

[analog Moder 9500
4M_TO_G5M_Modem 3600 = [Fretiodem Analog Aktv
[AM_TO_ISDN_Modern 3500
Fut-Modem GSM 9500 Pot Nt [] @ st
Fi-biagdem 1SDN 2500 O 78t
[FV-Madem Analog 9600 et [EE M

b

: [keme
4500 Paritt: [~ [CJosr

Initialisierung

[T er |

[aTectepzLmoE0 a vt |

\ |

7 Namen fur das Modem eintragen.

8 Port auswahlen, an dem das Modem angeschlossen ist.

9 Ubertragungsrate (Baudrate) des angeschlossenen Modems eintragen.
10 AT-Befehle zur Initialisierung des Modems eintragen.

Die korrekten AT-Befehle sind in der Bedienungsanleitung des
angeschlossenen Modems enthalten.
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A

System e

11 Button Speichern klicken, um die Einstellungen zu sichern.
s

Hinweis: Das eingerichtete Modem ist nach dem Speichern in der
Modemliste aufgefihrt.

12 Button Test klicken, um die Einstellungen zu testen.

13 Erscheint im unteren Statusfeld eine Fehlermeldung, sind die Einstellungen
zu Uberprufen und ggf. zu andern.

6.2 Neue Adresse anlegen und konfigurieren

I

1 MenUpunkt Verbindung = Gerate offnen.
|

| Com-Server

Datel V'etbind'ung Dienst Optionen Exras
v Modem |

ischen
r + Gerate '
Adress T Geral
¢ == 7_»eratet..1bene

- SMS2-2

/

2

- e

Im linken Teil des Fensters Adressen markieren
3 Button Neue Adresse klicken

4 Bezeichnung (frei wéahlbar) fir das mit dem Stérmeldesystem SMS 2-2 zu
Uberwachende Objekt eingeben und restliche Felder ausfillen.
5 Button Neues Geréat driicken

Steinkamp 22 D-26125 Oldenburg
www.fw-systeme.de > mail@fw-systeme.de
Seite 16 von 31

-—

Eligec

(=1 A1/



mailto:mail@fw-systeme.de

Bedienungsanleitung SMS 2-2 m

Svyvysteme

BlcomsSever 7 e il
Datei Verbindung Dienst Optionen Extras Intern

- | IF Speichem | ¥ Loschen

¢ z=l-Testgerate

=] SMs-2
Nare:
SM52-2 [l Autornatisch auslesen
Modemverbindung [ gerielle Verbindung [ TCP-Verhindung
Modem Sehritstelle: Adresse (P
[—
cngogem oo |
Baudrate:
Telefon:
= 9600 [~]
OBt @ 8BQt

Gerat | Algemein | Digital | Analog | Ak |

Verbinden

Verbindung automatisch nach: [0 | min. schiiefen.

10

[

Namen (frei wéahlbar) fur das zu konfigurierende Stoérmeldesystem SMS 2-
2 eingeben

Verbindungsart auswahlen:

Modemverbindung: unter Modem das im Abschnitt 5.6 Modem einrichten
gewahlte, bzw. eingerichtete Modem auswahlen

Serielle Verbindung: im Auswabhlfeld Schnittstelle die serielle Schnittstelle
(Com-Port) auswahlen, die mit der Einrichtung des USB-Treibers und dem
Anschluss des USB Datenkabels an den PC / Laptop angelegt worden ist
Baudrate (Ubertragungsgeschwindigkeit) auswahlen (9600, 8 Bit)
Telefonnummer der im Stormeldesystem SMS 2-2 installierten SIM-Karte
eingeben

Button Speichern klicken

Hinweis: Die Installation des USB-Treibers, der den virtuellen Com-
Port einrichtet, verlauft bei einem PC / Laptop ab Windows 7 mit
Internetverbindung i.d.R. automatisch im Hintergrund. Sollte das nicht
funktionieren, kann der Treiber nach der Meldung ,neue Hardware
gefunden...” manuell installiert werden. Der Geratetreiber befindet sich
im Verzeichnis USB-Treiber auf der CD.

FW Systeme GmbH
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6.3 Verbindung herstellen

Um Daten zwischen dem Stérmeldesystem SMS 2-2 und PC / Notebook
Ubertragen zu kénnen, muss eine Verbindung bestehen. Diese Verbindung
wird folgendermal3en hergestellt:

1. Menupunkt Verbindung -> Gerate 6ffnen

2. Gewinschte Adresse doppelklicken (in diesem Fall Beispiel- Adresse)
3. Gewiulnschtes Gerat auswahlen (in diesem Fall SMS 2-2 Bsp.

o' B

sMs2

Modemverbindung oder Serielle Verbindung auswahlen

Button Verbinden klicken

Im Menipunkt 6.4 Allgemein den Button Daten lesen driicken, um alle
Daten vom SMS 2-2 an den PC bzw. das Notebook zu tGibertragen

ou sl

Hinweis: Die Funktion Daten schreiben wird erst aktiv, wenn das Lesen
der Daten bestatigt wurde.

~

Gewiinschte Anderung der Einstellungen vornehmen und Daten an das
SMS 2-2 Ubertragen (siehe folgende Abschnitte)

8. Nach erfolgreicher Dateniibertragung den Button Schliel3en bzw.
Schnittstelle schlie3en klicken, um die Verbindung zu beenden. Das
Schnittstellenkabel ist vom Gerét zu entfernen, damit ein reibungsloser
Ablauf erfolgen kann.

Hinweis: Solange das Modem durch das Stormeldesystem initialisiert
© wird (Status-LED leuchtet), darf die serielle-Schnittstelle nicht getffnet
1 werden. Sobald die Status-LED blinkt oder erlischt, kann via serieller

T Schnittstelle mit der ComServer-Software auf das SMS 2-2 zugegriffen

werden.

Wird wahrend der Parametrierung des SMS 2-2 an den Eingéngen eine
Stérmeldung ausgelost, hat die Ubertragung der Stérmeldung via SMS
Vorrang vor der Parametrierung, d. h., die Verbindung flr die Parametrierung
wird unterbrochen, um die Stormeldung abzusetzen. Die Parametrierung muss
dann erneut durchgefiihrt werden.
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6.4 Menupunkt Allgemein

Im Menidpunkt Allgemein werden jene Einstellungen gemacht, die zum
Senden von Stor- oder Statusmeldungen an ein Mobiltelefon oder eine Email-
Adresse notwendig sind oder die die Ubertragung von Daten zwischen PC und
dem Stormeldesystem SMS 2-2 ermdglichen.

Allgemein M i Messwerte lesen

250220091108

st 00008
Tesigerat

n
slefonnummern L L Bitte die zunichst die Einrichhungsdaten
lesen

Fernwirkrelais per SMS schahten

PC-Zeit

Anzeige der aktuellen Systemzeit. Beim Schreiben der Daten wird
automatisch die aktuelle Systemzeit des PC bzw. des Notebooks zum SMS 2-
2 Ubertragen.

Seriennummer
Anzeige der Gerate-Seriennummer. Die Seriennummer erscheint nach dem
Auslesen der Geratedaten durch Klicken des Buttons Daten lesen.

Geratekennung

Im Eingabefeld Geratekennung wird eine eindeutige Geratekennung (frei
wahlbar) angegeben, die am Anfang jeder Stor- oder Statusmeldung
angezeigt wird.

Alarmverfahren

Es werden 2 Arten von Alarmverfahren unterschieden.
Alarmverfahren 1: die Stor- oder Statusmeldung wird nacheinander an
die folgenden Telefonnummern gesendet, ohne auf eine Quittierungs-
SMS zu warten.
Alarmverfahren 2: das Gerat wartet nach jeder gesendeten Stor- oder
Statusmeldung 10 Minuten lang auf eine Quittierung. Wird vom Gerat
keine Quittierungs-SMS empfangen, wird die Stor- oder Statusmeldung
an die jeweils nachste Telefonnummer gesendet. Das Alarmverfahren 2
wird automatisch aktiviert, sobald im Feld SMS Text Alarm Quit ein
Quittierungstext eingegeben wird.

FW Systeme GmbH Steinkamp 22 D-26125 Oldenburg
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Telefon 1,2,3
Eingabe der Mobiltelefonnummern, an die die Stor- oder Statusmeldung
gesendet werden sollen.

o Hinweis: Die Mobiltelefonnummern dirfen nicht im Format +49...,
l sondern mussen ggf. im Format 0049... angegeben werden.

Telefon / E-Mail-Anwahl
Die Auswabhlliste Telefon / E-Mail-Anwahl erméglicht das Senden einer
weiteren SMS oder E-Mail nach weiteren 10 Minuten.

Hinweis: Bei der Option E-Mail-Anwahl ist im Eingabefeld rechts
neben der Auswahlliste die Kurzwahl des Mobiltelefonanbieters

© einzutragen:
l D1 T-Mobile 8000 (gilt fur die vorinstallierte SIM-Karte)
E— D2 Vodafone 3400
E-plus 7676245
02 Germany 6245

AulRerdem muss im Eingabefeld Email bei Eingabe der Email- Adresse das
Zeichen @ durch das Zeichen * ersetzt werden.

SMS Text Alarm Quit

Mit dem hier eingegebenen Quittierungswort wird das automatische
Versenden der Stor- oder Statusmeldungen an die jeweils nachste
Telefonnummer beendet (Alarmverfahren 2).

o Hinweis: Zum Quittieren der weiteren Versendung der Stérmeldung
l muss eine SMS, die nur das Quittierungswort enthalt, an das SMS 2-2
- gesendet werden. Das Quittierungswort darf keine Umlaute enthalten.

Fernwirkrelais Uber Software schalten
Mit dem Button Relais umschalten kann das Relais bei bestehender
Verbindung via PC ein- und ausgeschaltet werden.

Statusabfrage per SMS
Im Eingabefeld kann ein 4-stelliges Passwort eingegeben werden, mit dem
eine Statusmeldung von jedem Mobiltelefon aus angefordert werden kann. Die
Statusmeldung enthalt folgende Informationen:
e Geratebezeichnung (SMS 2-2)
Versionsnummer
Text aus dem Eingabefeld Geratekennung
Zustand der digitalen Eingange (E1: 0 oder 1, E2: 0 oder 1)
Relaiszustand (R: 0 oder 1)
Temperatur an den analogen Eingangen
(F1: Istwert, F2: Istwert - falls Temperaturfiihler installiert wurden)
e GSM-Empfangsstarke (Wert Gblicherweise zwischen 10 und 25 sein)
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Hinweis: Zum Abrufen einer Statusmeldung muss eine SMS an das
LS, Stérmeldesystem SMS 2-2 gesendet werden, die nur das 4-stellige
l Passwort enthélt. Die Statusmeldung wird an das Mobiltelefon

T gesendet, von dem die Statusabfrage gesendet wurde.

Automatische Statusmeldung per SMS

Intervall fir automatische Statusmeldung: hier wird die Dauer in Tagen
angegeben, nach der automatisch eine aktuelle Statusmeldung versendet wird
(bei Eintrag ,,0“ wird keine automatische Statusmeldung generiert).

SMS senden um: hier wird die Uhrzeit gewahlt, zu der eine automatisch
generierte Statusmeldung gesendet wird.

Einrichtungsdaten und Messwerte lesen
Durch Klicken des Buttons Daten lesen werden die Einstellungen des SMS 2-
2 an den PC bzw. das Notebook Ubertragen.

o Hinweis: Um Daten vom Stérmeldesystem SMS 2-2 an den PC bzw.
1 das Notebook Ubertragen zu kénnen, muss eine Verbindung zwischen
h__d PC / Notebook und dem Stérmeldesystem SMS 2-2 bestehen.

Vor einer Anderung miissen die aktuellen Einstellungen des SMS 2-2 erst an
den PC bzw. das Notebook Ubertragen werden.

Einrichtungsdaten schreiben
Durch Klicken des Buttons Daten schreiben werden die aktuellen

Einstellungen des Menupunktes Allgemein an das Stérmeldesystem SMS 2-2
Ubertragen.

P Hinweis: Um die aktuellen Einstellungen zum Stérmeldesystem SMS 2-
1 2 Ubertragen zu kdnnen, muss eine Verbindung zwischen PC /
Notebook und Stormeldesystem SMS 2-2 bestehen.

Fernwirkrelais per SMS 2-2 schalten

In den Eingabefeldern SMSText einschalten und SMSText ausschalten wird
der Text eingegeben, der an die Mobiltelefonnummer der im Stérmeldesystem
SMS 2-2 installierten SIM-Karte gesendet werden muss, um das Relais per
SMS ein- oder auszuschalten.

P Hinweis: Das Relais kann nur per SMS geschaltet werden, wenn die
l Option Alarm als Sammelstérung ausgeben, nicht aktiviert ist (siehe
S Abschnitt 6.5 Menupunkt Digital und 6.6 Menupunkt Analog)
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6.5 Menupunkt Digital

Im Menupunkt Digital werden die beiden digitalen Eingange des
Stormeldesystems SMS 2-2 konfiguriert. Nach einer Zustandsanderung an
den Eingangen Dig 1 oder Dig 2 wird nach der ggf. eingestellten
Alarmverzogerung eine Stormeldung an die angegebenen
Mobiltelefonnummern gesendet.

] ComServer o B

]

Modus

In der Auswahlliste Modus kann gewahlt werden, ob die Stérmeldung bei
geschlossenem Kontakt (nc) oder bei getffnetem Kontakt (no) ausgelost
werden soll.

Status
Hier wird angezeigt, ob der Kontakt im Augenblick geschlossen oder geotffnet
ist.

Alarmverzégerung

Im Eingabefeld Alarmverzdgerung kann die Zeit in Minuten eingestellt
werden, die der Kontakt getffnet oder geschlossen sein muss, bevor eine
Stérmeldung ausgeldst wird.

Alarm als Sammelstérung ausgeben

Soll das SMS 2-2 im Falle einer Stérung an den digitalen Eingéangen keine
SMS erzeugen, sondern das interne Relais schalten, ist fir den
entsprechenden Eingang die Funktion Alarm als Sammelstérung ausgeben
durch Setzen des Hakens zu aktivieren. Im Falle einer Storung wird dann
keine SMS gesendet.

Meldetext SMS

Im Eingabefeld Meldetext SMS wird der Text eingegeben, der im Falle einer
Storung als Stérmeldung an die angegebenen Mobiltelefonnummern oder die
E-Mail-Adresse gesendet wird. Der Text darf eine Lange von 30 Zeichen nicht
Uberschreiten und darf keine Umlaute (&, 6, 4, 3) enthalten.
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Der komplette Text einer Stérmeldung setzt sich aus folgenden Elementen
zusammen:

Geratekennung

+ Meldetext SMS

+ Temperatur der Temperaturfuhler an den analogen Eingéangen (nur
falls installiert)

Ist die Stérung behoben, wird eine SMS mit gleichem Inhalt und dem
Zusatztext ,ENDE" gesendet. Solange die Stérung anliegt, wird die
Stérmeldung um die unter SMS senden um gewahlte Uhrzeit wiederholt
(siehe Automatische Statusmeldung per SMS im Abschnitt 6.4 MenUpunkt
Allgemein).

Daten lesen
Durch Klicken des Buttons Daten lesen werden die Daten des
Stormeldesystems SMS2-2 an den PC bzw. das Notebook tbertragen.

o Hinweis: Um Daten vom Stérmeldesystem SMS 2-2 an den PC bzw.
1 das Notebook Ubertragen zu kénnen, muss eine Verbindung zwischen
h_d PC / Notebook und Stérmeldesystem SMS 2-2 bestehen.

Daten schreiben

Durch Klicken des Buttons Daten schreiben werden die aktuellen
Einstellungen des Menilpunkts Digital an das Stérmeldesystem SMS 2-2
Ubertragen.

Hinweis: Um die aktuellen Einstellungen zum Stérmeldesystem SMS
i 2-2 Ubertragen zu kénnen, muss eine Verbindung zwischen PC /
Notebook und Stormeldesystem SMS 2-2 bestehen.

Info
Unterhalb des Buttons befindet sich die Infozeile, die den Status der
Verbindung zwischen PC / Notebook und Stérmeldesystem SMS 2-2 anzeigt.

FW Systeme GmbH Steinkamp 22 D-26125 Oldenburg
@ +49(0)441/ 20557970  www.fw-systeme.de > mail@fw-systeme.de

PCP-ERWEITERUNGSMODULE Seite 23 von 31



mailto:mail@fw-systeme.de

Bedienungsanleitung SMS 2-2 m

Svyvysteme

6.6 Menupunkt Analog

Im Menupunkt Analog werden die beiden analogen Anschlisse des
Stormeldesystem SMS 2-2 fur die Analogmessung konfiguriert und aktiviert.
Die analogen Werte werden 1-mal pro Minute erfasst und mit den
programmierten Grenzwerten verglichen. Bei Uber- oder Unterschreitung wird
nach der ggf. eingestellten Alarmverzdgerung eine Stérmeldung an die
angegebenen Mobiltelefonnummern gesendet.

(R p—— Baages (g ?

Typ

Im Auswabhlfeld Typ werden die analogen Eingange aktiviert bzw. deaktiviert.
e 0-10V, 0-20mA, Temperatur in °C: Eingang ist aktiviert.
e Nicht aktiv: Eingang ist deaktiviert.

£ Hinweis: Sind keine Temperaturfihler (nicht im Lieferumfang enthalten)
angeschlossen, missen die analogen Anschlisse deaktiviert werden.

Wert
Anzeige des Messwertes. Der Messwert wird durch Klicken des Buttons
Daten lesen aktualisiert.

Grenzwert oben
Im Eingabefeld Grenzwert oben wird der Analogwert eingetragen, bei dessen
Uberschreitung eine automatische Stormeldung ausgelost wird.

Grenzwert unten
Im Eingabefeld Grenzwert unten wird der Analogwert eingetragen, bei
dessen Unterschreitung eine automatische Stormeldung ausgeldst wird.
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Alarmverzdgerung

Im Eingabefeld Alarmverzdgerung wird die Zeit in Minuten eingetragen, die
der Grenzwert Uber- bzw. unterschritten sein muss, bevor eine automatische
Stormeldung ausgeldst wird.

Alarm als Sammelstérung ausgeben

Soll das SMS 2-2 im Falle einer Stérung an den analogen Eingédngen keine
SMS erzeugen, sondern das interne Relais schalten, ist fur den
entsprechenden Eingang die Funktion Alarm als Sammelstdérung ausgeben
durch Setzen des Hakens zu aktivieren. Im Falle einer Stérung wird dann
keine SMS gesendet.

Meldetext SMS

Im Eingabefeld Meldetext SMS wird der Text eingegeben, der im Falle einer
Uber- oder Unterschreitung der Grenzwerte als Stormeldung an die im
Menipunkt Allgemein angegebenen Mobiltelefonnummern oder an die Email-
Adresse gesendet wird. Der Text darf eine Lange von 30 Zeichen nicht
Uberschreiten und darf keine Umlaute (U,4,06,3) enthalten. Der komplette Text
einer Stérmeldung setzt sich aus folgenden Elementen zusammen:

Geratekennung

+ Meldetext SMS

+ Werte an den analogen Eingangen (falls
installiert / parametriert)

Ist die Storung behoben, wird eine SMS mit gleichem Inhalt und dem
Zusatztext ,ENDE" gesendet.

Solange die Storung anliegt, wird die Stormeldung um die unter SMS senden
um gewahlte Uhrzeit wiederholt (siehe Automatische Statusmeldung per SMS
im Abschnitt 6.4 Menupunkt Allgemein).

Daten lesen
Durch Klicken des Buttons Daten lesen werden die Daten des
Stormeldesystems 2-2 an den PC / Notebook tbertragen.
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6.7 MenUpunkt Akku

Im Mentpunkt Akku werden die Konfigurationen sowie die
Spannungsanzeige dargestellt. Bei einem Spannungsausfall wird nach der
ggf. eingestellten Alarmverzégerung eine Stérmeldung an die angegebenen
Mobiltelefonnummern gesendet.

[ serat | Algemein | Digital [ Analog | Akku |
Akku

Spannung: 4284 me

Alarmyerzigerung: 2 [0-254] min

meldetext Metzaustall (max. 30 Zeichen):

Spannungsausfall

(keine Umlaute §,d....0

Infa:

Spannung
Anzeige des Spannungswertes der Akkus. Der Messwert wird durch Klicken
des Buttons Daten lesen aktualisiert.

Alarmverzégerung

Im Eingabefeld Alarmverzégerung wird die Zeit in Minuten eingetragen, die
der Spannungsausfall dauern muss, bevor eine automatische Statusmeldung
ausgeldst wird.

Meldetext Netzausfall

Im Eingabefeld Meldetext Netzausfall wird der Text eingegeben, der im Falle
eines Spannungsausfalles als Stormeldung an die im MenUpunkt Allgemein
angegebenen Mobiltelefonnummern oder an die E-Mail-Adresse gesendet
wird. Der Text darf eine Lange von 30 Zeichen nicht Gberschreiten und darf
keine Umlaute (&, 6, U, ) enthalten. Der komplette Text einer Stérmeldung
setzt sich aus folgenden Elementen zusammen:

Geratekennung
+ Meldetext Netzausfall

Ist die Stérung behoben, wird eine SMS mit gleichem Inhalt und dem
Zusatztext ,ENDE" gesendet. Solange die Stérung anliegt, wird die

FW Systeme GmbH Steinkamp 22 D-26125 Oldenburg
@ +49(0)441/ 20557970  www.fw-systeme.de > mail@fw-systeme.de

PCP-ERWEITERUNGSMODULE Seite 26 von 31

@



mailto:mail@fw-systeme.de

Bedienungsanleitung SMS 2-2 m

Svyvysteme

Stérmeldung um die unter SMS senden um gewahlte Uhrzeit wiederholt
(siehe Automatische Statusmeldung per SMS im Abschnitt 6.4 MenUpunkt
Allgemein).

’7{\ Hinweis: Um Daten vom Stérmeldesystem SMS 2-2 an den PC bzw.
L1 das Notebook Ubertragen zu kbénnen, muss eine Verbindung zwischen
PC / Notebook und dem Stérmeldesystem SMS 2-2 bestehen.

Daten schreiben

Durch Klicken des Buttons Daten schreiben werden die aktuellen
Einstellungen des Menupunkts Analog an das Stérmeldesystem SMS2-2
Ubertragen.

Hinweis: Um die aktuellen Einstellungen zum Stérmeldesystem SMS
. i 2-2 Ubertragen zu kbénnen, muss eine Verbindung zwischen PC /
Notebook und dem Stormeldesystem SMS 2-2 bestehen.

Info
Unterhalb des Buttons befindet sich die Infozeile, die den Status der
Verbindung zwischen PC / Notebook und Stérmeldesystem SMS 2-2 anzeigt.
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6.8 Gerateinformationen importieren
Uber den Menupunkt Datei = Import lassen sich Gerateinformationen importieren.

[sms2-2 B8L Datek

Dafeityp: L5 Dateien -

6.9 Gerateinformationen exportieren

Uber den Meniipunkt Datei = Export lassen sich Gerateinformationen als
Excel-Datei abspeichern.

o B
W oo &
Speichern =
Spejchem in: |3 v @&
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6.10 Programmupdate durchfiihren

Uber den Meniipunkt Datei »Update wird eine Aktualisierung der
ComServer- Software durchgefiihrt, sofern eine neue Programmversion
vorliegt.

6.11 Programminformationen

Unter dem Menupunkt Datei = Info werden Informationen zur aktuell
installierten Programmversion und zur installierten JAVA™-Version angezeigt.

6.12 MenU Optionen

Im Ment Optionen kann die Mentsprache der Software zwischen Deutsch
und Englisch umgeschaltet werden.
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